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Wéjt Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza

OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.] ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych wydanych na podstawie sprawozdan
z badan probek wody pobranych i wykonanych przez Panstwows Inspekcje Sanitarng, a takze
sprawozdan z badan wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej dostarczonych przez
producenta, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie dokonat oceny
obszarowej jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Starcza
za 2020 rok.

1. Wykaz producentéw wody:
Producentem wody dla mieszkancow gminy Starcza byla Gmina Starcza (wodociag Starcza i
Klepaczka).

2. Produkcja wody:

Producent dostarczat na teren gminy z 2 ujeé¢ wode w ilosci ok. 284 m?/dobe.

3. Liczba ludno$ci zaopatrywanej w wode:

Szacunkowa liczba zaopatrywanych mieszkafcow w wode wyniosta ok. 2841 osdb.

4. Jakos¢ wody:

Ze wzgledu na jako$¢ wody surowej prowadzone byly na ujeciach procesy uzdatniania
poprzez odzelazianie i odmanganianie. Ponadto na ujeciu Klepaczka okresowo byla
prowadzona dezynfekcja wody przy pomocy roztworu podchlorynu sodu.

W ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez tutejsza
Stacj¢ z 5 statych punktow poboru wody ogélem zostato pobranych do badan laboratoryjnych
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7 probek wody, ktére zbadano w zakresie parametréw  mikrobiologicznych
i fizykochemicznych.

Badania wody w ramach kontroli wewngtrznej byly prowadzone przez przedsigbiorstwo
wodociggowe zgodnie z opracowanym harmonogramem.

5. Przekroczenia warto$ci dopuszezalnych parametréw jakosci wody:

Przekroczenie metnosci w wodociggu Starcza wystapilo w jednej badanej probee wody.
Po przeprowadzeniu ptukaniu odcinka sieci wodociggowej jakos¢ wody byla zgodna
Z wymaganiami.

Od uzytkownikéw wodociggéw nie wplynely do tutejszej Stacji interwencje o problemach
zwiazanych z jakoscia wody, nie zgloszono rdéwniez reakcji niepozadanych zwiazanych
ze spozyciem wody na danym obszarze.

6. Postepowania administracyjne i dzialania naprawcze prowadzone przez
przedsi¢biorstwa wodociggowe.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czgstochowie w 2020 r. nie prowadzil
zadnych postepowan administracyjnych w zakresie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Do tutejszej Stacji nie wplynely od przedsigbiorstwa wodociggowego informacje
o prowadzonych pracach modernizacyjnych i remontowych na sieci wodociggow.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdan z badan wody wykonanych w 2020 roku
w ramach nadzoru biezacego oraz kontroli wewngtrznych, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Czestochowie na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakoséci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) wydaje ocen¢ o przydatnosci wody do spozycia w 2020 roku na terenie gminy
Starcza.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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